
НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ “ ВАСИЛ ЛЕВСКИ “ 

                       ГРАД ЛОЗНИЦА, ОБЩИНА ЛОЗНИЦА, ОБЛАСТ РАЗГРАД      

                                  УЛ.”ДРУЖБА“ № 15   СЛ.ТЛ. 08475 / 24-23 

 

 

УТВЪРДИЛ:……………… 

ДИРЕКТОР:АНТОАНЕТА СТОЯНОВА 

 

 

                                                      АКТУАЛИЗАЦИЯ  

                           към Плана за защита при бедствия на пребиваващите 

    На заседание на общото събрание при НУ Васил Левски, проведено на 15.10.2025 г. 

се разгледа и обсъди:  План за действия при бедствия, аварии и катастрофи. Направиха 

се някои промени и допълнения. 

В т.5 от Раздел І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ се правят следните промени - През 

учебната 2025-2026 година, в НУ”Васил Левски “ има общо личен състав – 150 души.  

     От тях:Ученици 125, учители 18, друг персонал 7, като в това число на 

ЦЕЛОДНЕВНО обучение са 125 ученика. 

Добавя се нова точка 7 в раздел III МEРКИ ЗА ЗАЩИТА НА ПРЕБИВАВАЩИТЕ 

Мерки за безопасност при изградена фотоволтаична система върху покрива на 

училищната сграда 

I. Общи положения 

Чл. 1. Настоящият раздел урежда изискванията за безопасна експлоатация, контрол и 

действия при аварии, свързани с изградена фотоволтаична система (слънчеви панели), 

монтирана върху покрива на сградата на училището. 

Чл. 2. Фотоволтаичната система е предназначена за производство на електрическа 

енергия за собствено потребление и е част от електрическата инсталация на сградата. 

 

II. Нормативна основа 

Чл. 3. Изграждането и експлоатацията на фотоволтаичната система се осъществяват в 

съответствие със: 

1. Закона за устройство на територията; 

2. Закона за енергията от възобновяеми източници; 

3. Закона за енергетиката; 

4. Закона за здравословни и безопасни условия на труд; 

5. Наредба № РД-02-20-2 от 2017 г. за техническите изисквания към строежите; 

6. Наредба № Iз-1971/29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за 

осигуряване на безопасност при пожар; 

7. Наредба № 3 за устройство на електрическите уредби и електропроводните 

линии; 

8. Други приложими подзаконови нормативни актове. 

 

 

III. Технически изисквания и безопасност 

Чл. 4. Фотоволтаичната система включва: 

 фотоволтаични панели; 

 носеща конструкция; 



 инвертор(и); 

 електрически табла и защитни устройства; 

 постояннотокови и променливотокови кабелни линии; 

 заземителна и мълниезащитна инсталация. 

Чл. 5. Системата се изгражда и поддържа от правоспособни лица/фирми, притежаващи 

необходимата техническа компетентност. 

Чл. 6. Осигуряват се: 

1. Автоматична защита при късо съединение и претоварване; 

2. Видимо и достъпно разположени главни прекъсвачи (DC и AC); 

3. Ефективно заземяване и защита от пренапрежение; 

4. Обозначителни табели с надпис: 

„ВНИМАНИЕ! Фотоволтаична система – наличие на напрежение“. 

 

IV. Пожарна безопасност 

Чл. 7. Осигурява се съответствие с изискванията за пожарна безопасност, включително: 

1. Свободен достъп до покрива за органите на ПБЗН; 

2. Спазване на отстояния от евакуационни изходи и съоръжения; 

3. Разполагане на инверторите в проветриво помещение с негорима основа; 

4. Осигуряване на актуална схема на електрическата инсталация, достъпна при 

необходимост. 

5. Поставяне на пожарогасител. 

 

V. Организационни мерки 

Чл. 8. Директорът на училището определя със заповед отговорно лице за: 

 техническия контрол на системата; 

 координация при възникване на инцидент; 

 съхранение на техническата документация. 

Чл. 9. Провежда се инструктаж на персонала относно: 

 рисковете, свързани с фотоволтаичната система; 

 действията при авария или пожар; 

 недопускане на нерегламентиран достъп до покрива. 

Чл. 10. Извършва се периодична техническа проверка не по-рядко от веднъж годишно, 

като се съставя протокол. 

 

VI. Действия при авария 

Чл. 11. При възникване на авария или пожар: 

1. Незабавно се подава сигнал на тел. 112; 

2. Изключва се фотоволтаичната система от главния прекъсвач; 

3. Ограничава се достъпът до засегнатата зона; 

4. Осигурява се съдействие на компетентните органи. 

 

VII. Заключителни разпоредби 

§ 1. Настоящият раздел е неразделна част от Плана за безопасност, аварии и кризи на 

училището. 

§ 2. Контролът по изпълнение се възлага на директора. 

 

                       

 

                                                                                                         Изготвил: А.Исаева 



НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ 

гр. Лозница, обл. Разград 

 

З А П О В Е Д 

 

№ РД-28-243/12.09.2025 г. 

гр. Лозница 

 

На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, 

във връзка със Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Наредба № Iз-

1971/29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на 

безопасност при пожар и във връзка с осигуряване на безопасна експлоатация на 

изградената фотоволтаична система върху покрива на училищната сграда, 

 

Н А Р Е Ж Д А М: 

 

1. Определям за отговорно лице: Г-н Мустафа Горелски на длъжност: работник 

поддръжка, за изпълнение на следните функции, свързани с фотоволтаичната система 

на училището: 

1.1. Осъществяване на технически контрол върху експлоатацията на системата; 

1.2. Координация на действията при възникване на авария, инцидент или пожар, 

свързани с фотоволтаичната инсталация; 

1.3. Съхранение и поддържане на техническата документация, включително: 

 технически паспорти и схеми; 

 гаранционни документи; 

 протоколи от извършени проверки и обслужване; 

 инструкции за безопасна експлоатация. 

 

2. Отговорното лице: 

2.1. Организира извършването на периодични проверки не по-рядко от веднъж 

годишно; 

2.2. Своевременно информира директора при установяване на неизправности; 

2.3. Осигурява достъп до техническата документация при проверка от компетентните 

органи. 

 

3. Настоящата заповед да се доведе до знанието на определеното лице за сведение и 

изпълнение. 

 

Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично. 

 

 

ДИРЕКТОР: ......................... 

/Антоанета Стоянова/ 

 

 

Запознат:……………………….. 

 

 

 

 



НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ 

гр. Лозница, обл. Разград 

 

 

                                УТВЪРДИЛ: 

                                                                               АНТОАНЕТА СТОЯНОВА - ДИРЕКТОР 

 

 

 

ФОРМУЛЯР 

 

за инструктаж на персонала относно безопасна експлоатация на фотоволтаична 

система 

 

 

I. Основание 

Инструктажът се провежда на основание: 

 Закона за здравословни и безопасни условия на труд; 

 Наредба № Iз-1971/29.10.2009 г. за пожарна безопасност; 

 Плана за безопасност, аварии и кризи на училището; 

 

II. Обхват на инструктажа 

По време на инструктажа персоналът бе запознат със: 

1. Общи сведения за изградената фотоволтаична система; 

2. Потенциални рискове – електрически, пожарни, конструктивни; 

3. Забрана за нерегламентиран достъп до покрива и електрическите табла; 

4. Разположение на главните прекъсвачи; 

5. Действия при авария или пожар: 

o незабавно уведомяване на тел. 112; 

o изключване на системата от главния прекъсвач (от определеното лице); 

o ограничаване достъпа до зоната; 

6. Ролята на отговорното лице, определено със заповед на директора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ 

гр. Лозница, обл. Разград 

ПРОТОКОЛ 

за извършена годишна техническа проверка на фотоволтаична система 

№ _________ / ____________ 2026 г. 

 

I. Основание 

Настоящият протокол се съставя на основание: 

 Плана за безопасност, аварии и кризи на училището; 

 Заповед № /___ г. на директора; 

 Изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд; 

 Приложимите нормативни актове за електробезопасност и пожарна безопасност. 

 

II. Данни за проверката 

 Дата на проверката: __________________________ 

 Място: Покрив и електрически помещения на училищната сграда 

 Проверяващо лице/комисия: 

1.  

2.  

3.  
 Присъствало отговорно лице: ______________________________ 

 
III. Обект на проверката 
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Проверката обхвана следните елементи на фотоволтаичната система: 

1. Състояние на фотоволтаичните панели – механична цялост, замърсяване, 

закрепване; 

2. Състояние на носещата конструкция; 

3. Състояние на електрическите връзки и кабели; 

4. Инвертор(и) – работен статус и сигнализация; 

5. Защитни устройства и прекъсвачи; 

6. Заземителна и мълниезащитна инсталация; 

7. Наличие и състояние на обозначителните табели; 

8. Осигурен достъп за аварийни екипи. 

 
IV. Констатации 

(Отбелязва се с ✓ при изправност) 

Елемент Изправен Забележки 

Панели □ 
 

Конструкция □ 
 



Елемент Изправен Забележки 

Кабели и връзки □ 
 

Инвертор □ 
 

Защити и прекъсвачи □ 
 

Заземяване □ 
 

Обозначения □ 
 

Допълнителни констатации: 

............................................................................. 

............................................................................. 

 
V. Предписания (при необходимост) 

............................................................................. 

............................................................................. 

Срок за отстраняване: ______________________ 

Отговорно лице: ____________________________ 

 
VI. Заключение 

□ Системата е технически изправна и може да продължи нормална експлоатация. 

□ Установени са несъответствия, които следва да бъдат отстранени в указания срок. 

 
Съставил/и: 

1. ____________________________ (подпис) 

2. ____________________________ (подпис) 

3. ____________________________ (подпис) 

Дата: _______________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


